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Central de Alarme de Incéndio

Dimensdes Mecéanica - Folha 01
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VISTA TRASEIRA
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Marque os furos para visualizar a posi¢ao a ser furada.
Ver folha 02

1- Utilize a folha 02 como referéncia. Marque a posig&do onde
vocé deseja fixar o produto na parede e entdo faga os furos.

2 - Fixe as 3 buchas e os 3 parafusos nos respectivos furos.
Deixe os parafusos a 5mm da parede como mostra a figura
abaixo.

Parafuso
6x40mm
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Bucha 6

5,0mm
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Antes de demarcar os furos na superficie
indicada favor checar se a posi¢do dos
furos da impressdo correspondem as
medidas impressas.

Marque os furos para visualizar a
posigao a serfurada.
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